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QGBT
 53528 W

QM1 (Medição Indireta)

Potência Instalada (W)

R  17978

S  17850

T  17700

Total 53528

3#185(185)95 mm²

300 A

Verde

DMR
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Bombas dosadoras    700 W 1

    20 A

2.5

TUG 127V Manut   200 W4

    25 A

4

Iluminação Casa Q
   528 W 2

    16 A

2.5

TUG 220V Manut.   200 W5

    25 A

4

Bombas dosadora    700 W 3

QDCQ (Quadro Casa Quimica)

Potência Instalada (W)

R    978

S    650

T    700

Total   2328

3#16(16)16 mm²

Conduto ø4"

 63 A
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    20 A
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Ilum. Poste 1    400 W 6

    10 A

4

Ilum. Poste 7   800 W11

    20 A

10

Ilum. Poste 2 e 3    800 W 7

    20 A

6

Ilum. Poste 8   800 W12

    20 A

10

Ilum. Poste 4    800 W 8

    20 A

6

Ilum. Poste 9   800 W13

    20 A

6

Ilum. Poste 5    800 W 9

    20 A

6

Ilum. Poste 10   800 W14

    20 A

4

Ilum. Poste 6    800 W 10

    20 A

6

QDIlum (Quadro especifico para Iluminação)

Potência Instalada (W)

R   2200

S   2400

T   2200

Total   6800

3#16(16)16 mm²

Conduto ø1.1/2"

 63 A
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