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Legenda

Caixa de passagem de concreto no piso

Transformardo com medição ind. em BT

S

a

a

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso - sobrepor

20

a

2x32

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor (blindada)

b

Luminária Blindada p/ Lâmp. fluorescente - parede

M

1F

350

BDO

Ponto 2P+T a 1,10m do piso

M

3F

3700

AER

Ponto 3P+T para Aerador, alim. através cabo PP

Quadro e Painel de sobrepor á 1,50m do piso

(2x)

17

Tomada universal (2) 2P+T a 0,30m do piso

Eletroduto Teto ou Parede

Eletroduto Piso

Condutores Neutro, Fase, Retorno e Proteção

Relé Fotoelétrico

Poste teleconico curvo simples engastado - 10 metros c/

luminaria fechada, reator e rele fotoeletrico integrado.

Poste teleconico curvo duplo engastado - 10 metros c/

luminaria fechada, reator e rele fotoeletrico integrado.
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