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38 ESTACAS ESCAVADAS Ø 30 PARA 30tf 

COM COMPRIMENTO ESTIMADO DE 15m

FORMA DA FUNDAÇÃO
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Elem Caso 9 FZ MAX-ELU2-Verificações 

de estado limite último - 

Pilares e fundações

Fz Fz Mx My

BL1-1     4.4     4.4     0.0     1.3

BL1-2    11.2    11.2     0.3    -0.6

BL1-3     8.9     8.9     0.3     0.5

BL1-4    17.8    17.8     0.6     0.1

BL1-5    23.3    23.3     0.7    -0.2

BL1-6    18.6    18.6     0.0     0.2

BL1-7     9.9     9.9     0.7    -0.7

BL2-8    28.1    28.1     0.4     0.0

BL2-9    31.7    31.7    -0.2     0.3

BL2-10    37.5    37.5     0.0    -0.3

BL1-11     8.1     8.1     3.1     0.0

BL1-12    13.9    13.9    -0.3    -0.4

BL1-13    12.5    12.5    -0.3     0.5

BL1-14    18.3    18.3    -0.6    -0.3

BL1-15     1.8     1.8    -0.7     0.4

BL2-16    44.4    44.4     0.1     0.1

BL1-17    12.4    12.4     0.7     1.8

BL1-18    17.9    17.9     0.7    -0.8

BL1-19     6.6     6.6     0.0     0.1

BL1-20    14.1    14.1     0.7     0.2

BL1-21     8.2     8.2     0.7    -0.7

BL1-22     8.1     8.1    -2.7     0.6

BL1-23     3.6     3.6    -0.3    -0.6

BL1-24    10.5    10.5    -0.7     1.5

BL1-25    15.1    15.1    -0.7    -0.7

BL1-26    11.7    11.7    -0.7     0.1

BL1-27     6.0     6.0    -0.7    -0.4

BL1-28     5.4     5.4     0.0     0.1

BL2-29    30.2    30.2     0.0     0.0

BL2-30    30.6    30.6     0.0     0.0

BL2-31    30.2    30.2     0.0     0.0

Observações:

============

 1 - Os valores apresentados referem-se às reações nos apoios

 2 - Esforços com valores característicos

 3 - Forças em tf

 4 - Momentos em tfm

 5 - Sistema de coordenadas GLOBAL

 6 - A força X positiva empurra o apoio da esquerda para a direita

 7 - O momento X positivo gira o apoio em torno do eixo X no sentido horário

 8 - A força Y positiva empurra em planta o apoio de baixo para cima

 9 - O momento Y positivo gira o apoio em torno do eixo Y no sentido horário

10 - A força Z positiva empurra o apoio de cima para baixo

11 - O momento Z positivo gira o apoio em torno do eixo Z no sentido horário

12 - CA é a cota de arrasamento/assentamento da fundação
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