
Quadro de Cargas

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W)

Pot. total.
Seção Disj

de inst.
(V)

250
(W) (mm2) (A)

1
Iluminação Poste 01 e 02

F+N+T B1 220 V 8 2000 6 10

2 F+N+T B1 220 V 8 2000 6 10

Corrente

(A)

9.1

9.1
Iluminação Poste 03 e 04

3 F+N+T B1 220 V 6 1500 6 106.8
Iluminação Poste 05 e 06

4 F+N+T B1 220 V 6 1500 6 106.8
Iluminação Poste 07 e 08


